


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

1. เครื่องฟอกอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA FILTER (9ACH)  
ตามเอกสารเลขท่ี ก.45/เม.ย./63 TYPE B 

1. ปริมาณแรงลมไม่ต่่ากว่า 180 CFM 
2. โครงสร้างท่าจากโลหะเคลือบสี 
3. ปรับแรงลมได้ ไม่ต่่ากว่า 3 ระดับ 
4. เป็นชนิดตั้งพื้นหรือตั้งแขวน 
5. ระดับเสียงไม่เกิน 65 DB  
6. สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ  
7. ภายในจะต้องบรรจุแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter)  ระดับไม่ต่่ากว่า H13 
8. แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ท่ีบรรจุอยู่ภายในจะต้องผ่านการทดสอบ 

โดยมีเอกสารการทดสอบ HEPA Scanned Leak Test (HEPA Certification) จากโรงงาน
ผู้ผลิต ตามมาตรฐาน EN1822 : 2009 

9. เครื่องฟอกอากาศจะต้องได้รับการทดสอบรั่ว Filter installation leak test ตามมาตรฐาน 
ISO 14644-3(2005), IEST-RP-CC-034.4, N.E.B.B เกณฑ์การยอมรับท่ีไม่เกิน 0.03 % 
upstream concentration หรือเทียบเท่า โดยผู้จัดจ่าหน่ายจะต้องท่าการทดสอบทุกเครื่องท่ี
จะท่าการส่งมอบไม่ใช่แบบสุ่ม     โดยแต่ละเครื่องจะต้องมีใบรับรองจากบริษัทผู้ทดสอบห้อง   
คลีนรูมโดยเฉพาะ 

10. มีการรับประกันตัวเครื่องไม่ต่่ากว่า 1 ปี ยกเว้นแผ่นกรองอากาศ 

 

ราคา 36,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 



2. เครื่องฟอกอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA FILTER (21ACH)  
ตามเอกสารเลขท่ี ก.45/เม.ย./63 TYPE A 

1. ปริมาณแรงลมไม่ต่่ากว่า 420 CFM ติดตั้งหนึ่งชุดหรือหลายชุดรวมกัน 
2. โครงสร้างท่าจากโลหะเคลือบสี 
3. ปรับแรงลมได้ ไม่ต่่ากว่า 3 ระดับ 
4. เป็นชนิดตั้งพื้นหรือตั้งแขวน 
5. ระดับเสียงไม่เกิน 70 DB  
6. สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ  
7. ภายในจะต้องบรรจุแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter)  ระดับไม่ต่่ากว่า H13 
8. แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ท่ีบรรจุอยู่ภายในจะต้องผ่านการทดสอบ 

โดยมีเอกสารการทดสอบ HEPA Scanned Leak Test (HEPA Certification) จากโรงงาน
ผู้ผลิต ตามมาตรฐาน EN1822 : 2009 

9. เครื่องฟอกอากาศจะต้องได้รับการทดสอบรั่ว Filter installation leak test ตามมาตรฐาน 
ISO 14644-3(2005), IEST-RP-CC-034.4, N.E.B.B เกณฑ์การยอมรับท่ีไม่เกิน 0.03 % 
upstream concentration หรือเทียบเท่า โดยผู้จัดจ่าหน่ายจะต้องท่าการทดสอบทุกเครื่องท่ี
จะท่าการส่งมอบไม่ใช่แบบสุ่ม     โดยแต่ละเครื่องจะต้องมีใบรับรองจากบริษัทผู้ทดสอบห้อง   
คลีนรูมโดยเฉพาะ 

10. มีการรับประกันตัวเครื่องไม่ต่่ากว่า 1 ปี ยกเว้นแผ่นกรองอากาศ 

 

ราคา 60,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 



แบบ ปร.6 แผ่นที่  1/1 

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องทันตกรรม TYPE A

 สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน 

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย./63 พื้นที่ปรับปรุง ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน  แผ่น จ านวนชั้น(ปรับปรุง) 1 ชั้น

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือน เมษายน  2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม   2563

ประมาณราคาเมื่อเดือน            แจ้งราคาเมื่อเดือน  กันยายน   2563 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีก าหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ล าดับที่

1 ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน) 45,648

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.3096 59,781

2 ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 60,000

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % 64,200

3 ค่างานส่วนที่ 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) 0

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 123,981

คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 124,000

  

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

  

หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่ก าหนด

 - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 

(ตัวหนังสือ) หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

บญัชีแสดงรายการก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุรายการ

 



แบบ ปร.4 แผ่นที ่1/2

โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศและระบายอากาศส าหรบัหอ้งทนัตกรรม TYPE A

สถานทีก่่อสรา้ง มาตรฐาน เอกสารเลขที ่

ล าดบั BOQ แผ่นที่ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

   

 

1 กลุม่งานที ่1  

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

 1.1 งานสถาปตัยกรรม

1.2 งานระบบปรา-สุขาภบิาล

1.3 งานระบบไฟฟา้ และส่ือสาร 

 1.3  งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 45,648

  รวมค่างานกลุม่งานที ่1 45,648

2 กลุม่งานที ่2

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

2.1 งานครุภณัฑ์จดัจา้ง หรือส่ังท า 0

2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร 0

  รวมค่างานกลุม่งานที ่2 0

3 กลุม่งานที ่3

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

 3.1 งานภมูทิศัน์ 0

 3.2 งานผังบริเวณ และงานกอ่สร้างประกอบอืน่ๆ 0

  รวมค่างานกลุม่งานที ่3 0

45,648

 0 60,000

60,000

 3.1 หมวดค่าใชจ้า่ยพเิศษตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และความจ าเปน็ต้องมี 0

0

ก.45/เม.ย./63

รวมค่างานสว่นที ่2

สว่นที ่3  ค่าใชจ้า่ยพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ (ถ้ามี) 

รวมค่างานสว่นที ่3

(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหนา่ยซ่ึงยงัไมร่วมค่าภาษี)

 (คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมค่าใชจ้า่ยและค่าภาษไีวด้้วยแล้ว)

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

สว่นที ่1  ค่างานตน้ทนุ (ค านวณในราคาทนุ)

รวมค่างานสว่นที ่1

สว่นที ่2  หมวดงานครภุณัฑ์จดัซ้ือ หรอืสัง่ซ้ือ

รายการ



แบบ ปร.4 แผ่นที ่2/2 

โครงการก่อสร้าง ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศและระบายอากาศส าหรบัห้องทันตกรรม TYPE A

สถานทีก่่อสร้าง    มาตรฐาน เอกสารเลขที่

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน

งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ

1 พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อลม ขนาด 60 CFM ชุด 1 3,280 3,280 575 575 3,855

2 EAG 6" X 6" ชุด 2 624 1,248 115 230 1,478

3 ท่อส่งลม ตร.ฟ 130 19 2,470 20 2,600 5,070

4 สายไฟร้อยท่อส าหรับพัดลมระบายอากาศ จุด 1 1,200 1,200 240 240 1,440

5 สายไฟร้อยท่อส าหรับพัดลมเติมอากาศ ชุด 1 1,200 1,200 240 240 1,440

6 PRE FILTER ชุด 1 250 250 115 115 365

7 HEPA FILTER ชุด 1 4,500 4,500 0 4,500

8 Fan Filter Unit ชุด 1 25,000 25,000 2,500 2,500 27,500

39,148 6,500 45,648

เครือ่งฟอกอากาศ

1 เคร่ืองฟอกอากาศ 420 CFM ชนิดต้ังพืน้หรือต้ังแขวน ระดับเสียงไม่เกิน 70DB ชุด 1 60,000 60,000 0 60,000

HEPA Filter H13 ผ่านการทดสอบจากโรงงานตามมาตรฐาน EN1822 : 2009

ตัวเคร่ืองผ่านการทดสอบ Filter installation leak test ติดต้ังหนึง่ชุด หรือ

หลายชุดรวมกัน

60,000 0 60,000รวม (2)

รวม 

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

ก.45/เม.ย./63



แบบ ปร.6 แผ่นที่  1/1 

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องทันตกรรม TYPE B

 สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน 

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย./63 พื้นที่ปรับปรุง ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน  แผ่น จ านวนชั้น(ปรับปรุง) 1 ชั้น

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือน เมษายน  2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม   2563

ประมาณราคาเมื่อเดือน            แจ้งราคาเมื่อเดือน  กันยายน   2563 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีก าหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ล าดับที่

1 ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน) 45,648

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.3096 59,781

2 ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 36,000

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % 38,520

3 ค่างานส่วนที่ 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) 0

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 98,301

คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 98,300

  

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

  

หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่ก าหนด

 - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 

บญัชีแสดงรายการก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุรายการ

(ตัวหนังสือ) เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

 



แบบ ปร.4 แผ่นที ่1/2

โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศและระบายอากาศส าหรบัหอ้งทนัตกรรม TYPE B

สถานทีก่่อสรา้ง มาตรฐาน เอกสารเลขที ่

ล าดบั BOQ แผ่นที่ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

   

 

1 กลุม่งานที ่1  

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

 1.1 งานสถาปตัยกรรม

1.2 งานระบบปรา-สุขาภบิาล

1.3 งานระบบไฟฟา้ และส่ือสาร 

 1.3  งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 45,648

  รวมค่างานกลุม่งานที ่1 45,648

2 กลุม่งานที ่2

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

2.1 งานครุภณัฑ์จดัจา้ง หรือส่ังท า 0

2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร 0

  รวมค่างานกลุม่งานที ่2 0

3 กลุม่งานที ่3

(คิดเฉพาะค่าวสัดุและค่าแรงงานหรือทนุซ่ึงยงัไมร่วมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร และภาษ)ี

 3.1 งานภมูทิศัน์ 0

 3.2 งานผังบริเวณ และงานกอ่สร้างประกอบอืน่ๆ 0

  รวมค่างานกลุม่งานที ่3 0

45,648

 0 36,000

36,000

 3.1 หมวดค่าใชจ้า่ยพเิศษตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และความจ าเปน็ต้องมี 0

0

ก.45/เม.ย./63

รวมค่างานสว่นที ่2

สว่นที ่3  ค่าใชจ้า่ยพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ (ถ้ามี) 

รวมค่างานสว่นที ่3

(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหนา่ยซ่ึงยงัไมร่วมค่าภาษี)

 (คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมค่าใชจ้า่ยและค่าภาษไีวด้้วยแล้ว)

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

สว่นที ่1  ค่างานตน้ทนุ (ค านวณในราคาทนุ)

รวมค่างานสว่นที ่1

สว่นที ่2  หมวดงานครภุณัฑ์จดัซ้ือ หรอืสัง่ซ้ือ

รายการ



แบบ ปร.4 แผ่นที ่2/2 

โครงการก่อสร้าง ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศและระบายอากาศส าหรบัห้องทันตกรรม TYPE B

สถานทีก่่อสร้าง    มาตรฐาน เอกสารเลขที่

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน

งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ

1 พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อลม ขนาด 60 CFM ชุด 1 3,280 3,280 575 575 3,855

2 EAG 6" X 6" ชุด 2 624 1,248 115 230 1,478

3 ท่อส่งลม ตร.ฟ 130 19 2,470 20 2,600 5,070

4 สายไฟร้อยท่อส าหรับพัดลมระบายอากาศ จุด 1 1,200 1,200 240 240 1,440

5 สายไฟร้อยท่อส าหรับพัดลมเติมอากาศ ชุด 1 1,200 1,200 240 240 1,440

6 PRE FILTER ชุด 1 250 250 115 115 365

7 HEPA FILTER ชุด 1 4,500 4,500 0 4,500

8 Fan Filter Unit ชุด 1 25,000 25,000 2,500 2,500 27,500

39,148 6,500 45,648

เครือ่งฟอกอากาศ

1 เคร่ืองฟอกอากาศ 180 CFM ชนิดต้ังพืน้หรือต้ังแขวน ระดับเสียงไม่เกิน 65DB ชุด 1 36,000 36,000 0 36,000

HEPA Filter H13 ผ่านการทดสอบจากโรงงานตามมาตรฐาน EN1822 : 2009

ตัวเคร่ืองผ่านการทดสอบ Filter installation leak test

36,000 0 36,000รวม (2)

รวม 

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร
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